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協同組合アゴラ
代表理事　小寺　壽

一級建築士事務所岡山県知事登録第13057号　

管理建築士　一級建築士 第85336号　浦上幸雄

岡山市北区野田三丁目11番20号　

TEL:086-246-2288　FAX:086-246-2232　岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課

課　　長 担当課長 課長補佐 係　　長 主　　任 担　　当 承　　認 検　　図 製　　図

令和　　年　　月3
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（斜線部は発光範囲）

リング型表示灯

発信機

発信機組込み例（正面図） （側面図）

機 器 参 考 姿 図

電灯分電盤

VVF1,6-2C

ＡＣ１００Ｖ
1次側専用電源回路

HP0.9-10P

2F

1F

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＨＰ；耐熱ケ－ブル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＡＥ；警報用ケ－ブル

・　　　　　　　　　　　　　ＡＥ1.2-2Ｃ

・　　　　　　　　　　　　　ＡＥ1.2-4Ｃ

　５．特記なき配管配線は下記とする。

　４．感知器取付用金具は別途電気工事にて用意するものとする。

　３．地区ベル鳴動方式は一斉鳴動方式とする。

　２．感知器はすべて確認灯付とする。

No

No

警

警

警

配

終

火

Ｐ 型

災

端

管

戒

戒

戒 区

区 域

域 番

番 号

号 火災表示用，天井裏用

火災表示用

区 域 線

線配

抵 抗 １０ＫΩ
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1種，６５℃，防水型　

２種

露出縦型箱容収器機 収容

考備称

例凡

号記 名

受 信 機 仕様注記参照

　注　記

　１．盤仕様

　　　　蓄積式、自動断線警報機能付

    ２）操作無効機能付

　　３）カラーユニバーサルデザイン対応

　　4）表示内訳

　　１）Ｐ型1級複合型壁掛型、窓式、主音響（音声警報）・予備電源内蔵

北棟へ(HP1,2-20P+HP1,2-10P+HP1,2-4C)

東棟へ(HP1,2-10P+HP1,2-10P+HP1,2-3P)

屋内運動場へ(HP1,2-15P+HP1,6-4C)

　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60Ｌ

　　　・火災表示　　　　　　　　　　　既存校舎用50L+仮設校舎用8Ｌ+予備（2Ｌ）　＝　60Ｌ
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　岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課
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図書室

階段

保健室

玄関 資料室②

理科

準備室理科室

用務員室

トイレ

工事名 岡山市立西小学校仮設校舎賃貸借

図　面

Ｎｏ．

Ｅ

　岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課
課　　長 担当課長 課長補佐 係　　長 主　　任 担　　当 承　　認 検　　図 製　　図

A1：1/100
A3：1/200

令和　　年　　月3

協同組合アゴラ
代表理事　小寺　壽

一級建築士事務所岡山県知事登録第13057号　

岡山市北区野田三丁目11番20号　

管理建築士　一級建築士 第85336号　浦上幸雄

TEL:086-246-2288　FAX:086-246-2232

2Fへ

有 効 範 囲

Ｌ Ｌ

有 効 範 囲

LA-1

2Fへ

Ｎ

２　階

天井裏

１　階

ＬＬ

Ｌ Ｌ

ＬＡ－１

ＡＣ100Ｖ専用回路(一次側)

Ａ　棟　系　統　図

Ｌ

Ｌ

Ｌパッケージ型消火設備Ⅰ型

　　　　　　　　　製

記　号 適　　　　　　　　　　　用

凡　　　　　　　　例

表　　　　示　　　　灯

ＨＰ１.６－　２Ｃ

ＡＣ100Ｖ　10Ｗ　ナツメ球

露出型

名　　　　　　称

配　　　　　　　　　線

分　　　　電　　　　盤

　　　　　　　　　　　　　（　　　内蔵）

凡　　　　例

5,460 12,740

コンピューター室
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０２４

縮
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【A棟】１階パッケージ消火設備平面図　
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事務室応接室
職員室

視聴覚室

校長室

X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19

1,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8201,857.5 1,857.5

34,655

男子トイレ

女子トイレ

給

工事名

図　面

Ｎｏ．

Ｅ

岡山市立西小学校仮設校舎賃貸借

　岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課
課　　長 担当課長 課長補佐 係　　長 主　　任 担　　当 承　　認 検　　図 製　　図

A1：1/100
A3：1/200

令和　　年　　月3

協同組合アゴラ
代表理事　小寺　壽

一級建築士事務所岡山県知事登録第13057号　

管理建築士　一級建築士 第85336号　浦上幸雄

岡山市北区野田三丁目11番20号　

TEL:086-246-2288　FAX:086-246-2232
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【A棟】2階パッケージ消火設備平面図　



仮設校舎Ｂ棟
工事名

図　面
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岡山市立西小学校仮設校舎賃貸借

　岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課
課　　長 担当課長 課長補佐 係　　長 主　　任 担　　当

縮
尺

A1：1/100
A3：1/200

令和　　年　　月3

協同組合アゴラ

一級建築士事務所岡山県知事登録第13057号　

管理建築士　一級建築士 第85336号　浦上幸雄

岡山市北区野田三丁目11番20号　

TEL:086-246-2288　FAX:086-246-2232

代表理事　小寺　壽

承　　認 検　　図 製　　図

Y0

Y4

7,
39

2.
5

1,
89

5
1,

89
5

1,
82

0
1,

82
0

1,
85

7.
5

音楽1

音楽1

準備室

昇降口

廊下

特別支援教室普通10

手摺

ＵＰ

12
11 13
10 14
9 15
8
7
6
5
4
3
2
1

9,100 14,597.53,6409,137.5
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　１階平面図　S=1/100　
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X0 X27X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26

49,215

女子トイレ
男子トイレ

音楽2

9,137.5 9,100

LB-1
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有 効 範 囲 有 効 範 囲
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２　階

天井裏

１　階

Ｌ
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Ｌ
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Ｌパッケージ型消火設備Ⅰ型

　　　　　　　　　製

記　号 適　　　　　　　　　　　用

凡　　　　　　　　例

表　　　　示　　　　灯

ＨＰ１.６－　２Ｃ

ＡＣ100Ｖ　10Ｗ　ナツメ球

露出型

名　　　　　　称

配　　　　　　　　　線

分　　　　電　　　　盤

　　　　　　　　　　　　　（　　　内蔵）

凡　　　　例

Ｌ

Ｌ

ＬＢ－１

ＡＣ100Ｖ専用回路(一次側)

Ｂ　棟　系　統　図

Ｎ
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【B棟】１階パッケージ消火設備平面図　



仮設校舎Ｂ棟
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図　面
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岡山市立西小学校仮設校舎賃貸借

　岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課
課　　長 担当課長 課長補佐 係　　長 主　　任 担　　当 承　　認 検　　図 製　　図

縮
尺

A1：1/100
A3：1/200

令和　　年　　月3

協同組合アゴラ
代表理事　小寺　壽

一級建築士事務所岡山県知事登録第13057号　

管理建築士　一級建築士 第85336号　浦上幸雄

岡山市北区野田三丁目11番20号　

TEL:086-246-2288　FAX:086-246-2232

普通7普通6普通5談話室普通3 普通4
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　２階平面図　S=1/100　
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Ｎ

女子更衣室
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【B棟】２階パッケージ消火設備平面図　



Ｎｏ．

Ｍ

課　　長 課長補佐 係　　長 主　　任 担　　当 承　　認 検　　図 製　　図

管理建築士　一級建築士 第85336号　浦上幸雄

岡山市北区野田三丁目11番20号　

TEL:086-246-2288　FAX:086-246-2232

担当課長

令和　　年　　月

工事名

図　面

協同組合アゴラ
代表理事　小寺　壽

一級建築士事務所岡山県知事登録第13057号　

3

岡山市立西小学校仮設校舎賃貸借

　岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課

A1：NS
A3：NS

００１

空調設備機器表

備 考記  号 機 器 名 称 機 器 仕 様
電気容量

φ 冷房消費電力(KW)V
台数 設 置 場 所

機器表

暖房消費電力(KW)

PAC-1 パッケージエアコン

ワイヤレスリモコン､他標準付属品一式

暖房能力:5.0kW冷房能力:4.5kW

壁掛型2.0馬力 1 200 1.31 1 用務員室 参考品番:ESN-21(レンタル)1.46

校長室1

(1)

PAC-2 パッケージエアコン

防振吊金具､ワイヤードリモコン､他標準付属品一式

暖房能力:8.0kW冷房能力:7.1kW

天吊型 3.0馬力 3 200 2.20 参考品番:ESN-31U(レンタル)1.78

PAC-3 パッケージエアコン

防振吊金具､ワイヤードリモコン､他標準付属品一式

暖房能力:14.0kW冷房能力:12.5kW

天吊型 5.0馬力 3 200 4.45 3 図書室 参考品番:ESN-51U(レンタル)3.22

保健室1

(18)

PAC-4 パッケージエアコン

防振吊金具､ワイヤードリモコン､他標準付属品一式

暖房能力:16.0kW冷房能力:14.0kW

天吊型 6.0馬力 3 200 5.21

1 教育相談室

参考品番:ESN-61U(レンタル)3.75

放送室1

(13)

1 応接室

1階A棟

2階A棟

2階A棟

1 談話室

(3)

2階B棟

1階A棟

1階A棟

2階A棟

2階A棟

理科室1階A棟2

職員室2階A棟3

事務室2階A棟1

2階A棟 視聴覚室2

1階B棟3 普通1､2､10

1階B棟1 特別支援教室

音楽11階B棟2

音楽21階B棟2

2階B棟 普通3～9､11,129

縮
尺

7



Ｎｏ．

Ｍ

課　　長 課長補佐 係　　長 主　　任 担　　当 承　　認 検　　図 製　　図

管理建築士　一級建築士 第85336号　浦上幸雄

岡山市北区野田三丁目11番20号　

TEL:086-246-2288　FAX:086-246-2232

担当課長

令和　　年　　月

工事名

図　面

協同組合アゴラ
代表理事　小寺　壽

一級建築士事務所岡山県知事登録第13057号　

3

岡山市立西小学校仮設校舎賃貸借

　岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課

００２

トイレ
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5
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5
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30,940

1,895 700 34,655

3,677.5 3,640 5,460 1,820 16,380 3,677.5

1,
89

5
70

0
40

,0
40

1,895

14,597.53,64012,7409,1009,137.5

49,215700

Ｎ

水
上

水
下

水
下

水
上

水
下

水
下

水
上

水
下

水上水下

【仮設校舎Ａ棟】【仮設渡り廊下Ａ】

【仮設渡り廊下Ｂ】

階段

玄関

廊下

理科
準備室

CH=3029

CH=3029

音楽2

準備室

階段

普通2普通1

CH=3029

普通10 特別支援教室

音楽1

準備室

音楽1

CH=3029

CH=3029CH=3029

67.20㎡

CH=3029

67.20㎡

66.93㎡

66.93㎡

CH=3029
昇降口

26.77㎡

107.36㎡

CH=3029

26.77㎡
音楽2

107.36㎡

CH=3029

4,
47

7.
5

9,137.5 3,640 9,100 9,100 3,640 14,597.5
4,550 4,550

3,677.5 4,550 8,190 18,237.5

3,640 1,820 3,640

男子

更衣室

8.14㎡

CH=3029

女子トイレ 男子トイレ

CH=3029

保健室

60.23㎡

用務員室

26.77㎡
CH=3029

資料室②

40.15㎡

CH=3029

27.04㎡

消

パ消パ

消パ

消

D 20 R

D 20 R D 20 R D 20 R D 20 R

D 20 RD 20 RD 20 RD 20 R

D 20 RD 20 RD 20 RD 20 R

R R R R

RRRR

RRRR

D RRD

R D

A

B B B B

BBBB

BBBB

PAC

1

PAC

4

PAC

4

PAC

3

PAC

3

PAC

3

PAC

3

PAC

4

PAC

4

PAC

3

PAC

3

PAC

3

PAC

3

 D
 

 R
 

 D
 

 R
 

 R
 

 D
 

A1：1/150
A3：1/300

 注記)

1.ドレン管の勾配は 1/100とする｡

　ドレン管は自然放流とする。

2.室外露出配管はテープ巻き仕上げとする｡

3.冷媒管はガス管液管共10mm保温とする｡

D

R

記号 内　容

冷媒用被覆銅管

ドレン管用硬質塩化ビニル管

空調用リモコンR

冷媒管サイズ表

記号 ガス管(φ) 液管(φ)

12.7 6.4

15.9 9.5

A

B

【仮設校舎Ｂ棟】

　１階平面図　S=1/150　

空調設備１階平面図

全槽シンク

（14.57㎡）

司書室

図書室

120.75㎡
CH=3029

コンピューター室

床：土間コンクリート（FLまで）

CH=3029

40.15㎡

理科室

80.32㎡
CH=3029

R

PAC

3
BR20D

R

PAC

3

R B20D

縮
尺

7



7,
35

5
3,

71
5

7,
35

5
7,

35
5

2,
95

5
7,

35
5

18
,4

25
7,

50
0

17
,6

65

9,1009,137.5

49,215

Ｎ

水
上

水
下

水
下

水
上

水
下

水
下

【仮設校舎Ａ棟】

231
222
213
204
195
186
177
168
159
1410
1311

12 手摺

ＤＮ

14
23

22
21

20
19

18
16

17
15

13
24

12
5

6
7

8
9

10
11

DN

CHPL-3.2

EN
T

ＤＮ

手摺12
11 13
10 14
9 15
8 16
7 17
6 18
5 19
4 20
3 21
2 22
1 23

14
23

22
21

20
19

18
16

17
15

13
24

12
5

6
7

8
9

10
11

DN

CHPL-3.2

EN
T

屋根勾配

屋
根

勾
配

34,655

3,677.5 3,640 4,550 2,730 20,057.5

9,137.59,1009,1003,640

階段

校長室

資料室①

職員室

階段

普通8 女子トイレ 普通12

廊下

応接室

放送室 教育相談室 視聴覚室

普通3 普通4 談話室 普通5 普通6 普通7

普通11女子更衣室普通9

9,137.5 3,640 9,100 9,100 3,640 14,597.5
4,550 4,550

3,677.5 12,777.55,4605,4607,280

3,640 3,640

3,640 2,7302,730

男子トイレ

4,
47

7.
5

16.29㎡

27.04㎡ 26.77㎡
事務室
33.46㎡
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　岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課

００３

【仮設校舎Ｂ棟】

 注記)

1.ドレン管の勾配は 1/100とする｡

　ドレン管は自然放流とする。

2.室外露出配管はテープ巻き仕上げとする｡

3.冷媒管はガス管液管共10mm保温とする｡

D

R

記号 内　容

冷媒用被覆銅管

ドレン管用硬質塩化ビニル管

空調用リモコンR

冷媒管サイズ表

記号 ガス管(φ) 液管(φ)

12.7 6.4

15.9 9.5

A

B

A1：1/150
A3：1/300空調設備２階平面図

　２階平面図　S=1/150　
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 注記)

1.ドレン管の勾配は 1/100とする｡

　ドレン管は自然放流とする。

2.室外露出配管はテープ巻き仕上げとする｡

3.冷媒管はガス管液管共10mm保温とする｡
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12.7 6.4

15.9 9.5
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B
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　ドレン管は自然放流とする。

2.室外露出配管はテープ巻き仕上げとする｡

3.冷媒管はガス管液管共10mm保温とする｡
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1.ドレン管の勾配は 1/100とする｡

　ドレン管は自然放流とする。

2.室外露出配管はテープ巻き仕上げとする｡

3.冷媒管はガス管液管共10mm保温とする｡
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A3：1/300
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