
別紙１ おまちアクアガーデン水質検査結果一覧表

　     分析項目

採水日

4月9日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.7 0.738 0.004未満 9.8 0.3未満 0 陰性 0 0.098 マンガンについて不適合

4月23日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.6 0.720 0.004未満 9.7 0.3未満 0 陰性 測定項目について適合

5月1日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.7 0.723 0.004未満 9.7 0.3未満 0 陰性 0.098 マンガンについて不適合

5月22日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.7 0.706 0.004未満 9.7 0.3未満 0 陰性 測定項目について適合

6月11日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.7 0.689 0.004未満 9.7 0.3未満 0 陰性 0 0.10 マンガンについて不適合

6月25日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.6 0.672 0.004未満 9.5 0.3未満 0 陰性 測定項目について適合

7月9日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.6 0.683 0.004未満 9.6 0.3未満 0 陰性 0.099 マンガンについて不適合

7月25日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.5 0.687 0.004未満 9.5 0.3未満 0 陰性 測定項目について適合

8月8日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 7.0 0.699 0.004未満 9.5 0.3未満 0 陰性 0 0.098 マンガンについて不適合

8月27日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.5 0.712 0.004未満 9.6 0.3未満 0 陰性 測定項目について適合

9月11日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.7 0.716 0.004未満 9.6 0.3未満 0 陰性 0.10 マンガンについて不適合

9月26日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.5 0.716 0.004未満 9.4 0.3未満 0 陰性 測定項目について適合

10月9日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.5 0.742 0.004未満 9.5 0.3未満 0 陰性 0 0.096 マンガンについて不適合

10月23日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.5 0.775 0.004未満 8.1 0.3未満 0 陰性 測定項目について適合

11月8日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.5 0.772 0.004未満 9.5 0.3未満 0 陰性 0.10 マンガンについて不適合

11月18日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.7 0.790 0.004未満 9.5 0.3未満 0 陰性 測定項目について適合

12月11日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.6 0.792 0.004未満 9.5 0.3未満 0 陰性 0 0.11 マンガンについて不適合

12月19日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.5 0.810 0.004未満 9.5 0.3未満 0 陰性 測定項目について適合

1月10日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.6 0.786 0.004未満 9.6 0.3未満 0 陰性 0.11 マンガンについて不適合

1月21日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.5 0.786 0.004未満 9.6 0.3未満 0 陰性 測定項目について適合

2月4日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.5 0.791 0.004未満 9.6 0.3未満 0 陰性 0 0.11 マンガンについて不適合

2月19日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.5 0.780 0.004未満 9.6 0.3未満 0 陰性 測定項目について適合

3月10日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.7 0.765 0.004未満 9.7 0.3未満 0 陰性 0.10 マンガンについて不適合

3月17日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.6 0.776 0.004未満 9.8 0.3未満 22 陰性 測定項目について適合

平均値 6.6 0.743 0.004未満 9.5 0.3未満 0.10
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