
令和元年度分

H24.12.6 旧吉備荘給水施設 天井・壁 使用禁止

H25.2.1 本庁舎・議場
地下1階西階段・7階大会議室・傍聴者ロビー（傍
聴席への階段含む）（天井）

H25.2封じ込め措置
済

R2.3.30 金岡ポンプ場 2階電気室（天井、壁面） 立入禁止措置
除去予定

吹付けアスベスト使用判明建築物一覧

公表日 施設・棟名 吹付け場所 対策の状況


